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Flößerstraße 60/3

74321 Bietigheim-Bissingen
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2,26 m

Wärme-
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ca. 2,5 m³
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speicher

ca. 2,5 m³

Fenster

2,76x1,468 m

BRH 0,95 m

Wärme-

speicher

ca. 2,5 m³

Raumhöhe

2,98 m

Wärme-

speicher

ca. 2,5 m³

Heizungsverteiler

Bestand

4,24 m

12,06 m

Trinkwasser-

aufbereitung

(Bestand)

Wärme-

pumpe

280 kW

Kabeltrasse 200 mm

(Bestand)

UK= +2,58 m

Fernwärme-

leitung DN 40

Fernwärme-

leitung DN 65

Raumhöhe

2,52 m

Lüftungsanlage

Bestand


